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1. OBJETIVO

Estabelecer o padrédo de instalacdo de transformadores em redes aéreas
compactas de distribuicédo em MT, das Coprel, nas classes de tenséo 15kV
e 2bk\V.

2. AMBITO DE APLICAGAO

Coprel Cooperativa de Energia.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ABNT - NBR 15.992 - Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com
cabos cobertos fixados em espacadores para tensdes até 36,2 kV.

CPFL Energia - Instrucéo 11.846 - Rede Primaria Compacta 15kV e 25kV -
Transformador - Montagem.

Fecoergs - ETD 007.01.61 - Cabos Cobertos.

Fecoergs - ETD 007.01.64 - Acessorios para Redes Compactas.

Fecoergs - OTD 035.03.04 - Rede compacta - Transformador.

4. REQUISITOS AMBIENTAIS

No processo de construgcéo deve ser minimizada ou evitada a geragéo de
impactos ambientais negativos. Todos os residuos gerados na execugao
das redes deveréo ter sua destinagéo definida em projeto.

5. CONDICOES GERAIS

5.1. Para definicdo dos postes devera ser observada a OTD 035.01.01 -
Critérios de Elaboragéo de Projetos.

5.2. Todas as estruturas de transformador deveréo ser identificadas em
campo através de placas com um numero operativo.

5.5. Recomenda-se utilizar cabos cobertos na ligagcdo dos equipamentos.

5.4. As coberturas protetoras para terminal de equipamentos e para
terminal de para-raios devem ser utilizadas em casos de frequentes
desligamentos da rede por contatos acidentais com objetos e pequenos
animais.

5.5. As montagens apresentadas nesta Norma s8o aquelas mais
comumente projetadas. Entretanto, outros arranjos podem ser
construidos, desde que observados os afastamentos minimos indicados

Documento de uso externo

Emissao:

o:
16/12/25




Numero:

Orientacé&o Técnica - Distribuic&o OTD 006.14

o energia Folha:

Rede Compacta - Transformador 03/09

na OTD 035.01.01 - Critérios de Elaboracéo de Projetos e aprovados pelo
departamento técnico da cooperativa.

5.6. Em todas as estruturas de transformadores deveréo ser instalados
para-raios.

5.7. A utilizacédo de arruelas tem como objetivo evitar que a cabeca do
parafuso ou porca entre em contato com o material ndo metalico.

5.8. Nos transformadores, classe tenséo de 15kV e 25kV, deve-se sempre
instalar chaves fusiveis de 300A, NBI 95kV e NBI 125kV, respectivamente,
com capacidade de interrupcao assimétrica de 10kA.

5.9. Antes da instalagdo do transformador devera ser conferido o tap
ligado com o tap definido pelo projeto.

5.10. Quando n&o houver continuidade de rede de baixa tensédo (sem vao
de BT para outro poste), os condutores instalados entre o transformador
e os isoladores de BT n&o devem ter a isolagcé&o removida na ponta, pois as
conexdes dos ramais de ligacdo serdo feitas com conectores perfurantes.
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B. ESTRUTURAS TRIFASICAS COM TRANSFORMADOR

6.1.  ESTRUTURA CE2H COM TRANSFORMADOR

Figura’ - Estrutura CE2H com transformador
Dimensdes em cm

Relacdo de Materiais CE2H com transformador

[tem O(;JantldaDc_jre Descrigéo

A-2 8 8 Arruela quadrada
A-30 2 - Suporte para transformador em poste circular
E-9 3 3 Chave fusivel

E-29 3 3 Para-raios

E-45 1 1 Transformador de distribuig&o

F-10 2 - Cinta para poste circular

F-30 8 9 Parafuso de cabeca quadrada

F-31 4 - Parafuso de cabega abaulada

F-32 2 3 Parafuso rosca dupla

F-47 6 6 Suporte L

R-3 2 2 Cruzeta

F-45 - 2 Sela de cruzeta
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6.2. ESTRUTURA CE3U COM TRANSFORMADOR
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Figura 2 - Estrutura CE3U com transformador
Dimensdes em cm

Relacdo de Materiais CESU com transformador

l[tem OLéantldaD?_e Descrigéo

A-2 8 8 | Arruela quadrada
A-30 2 - Suporte para transformador em poste circular
E-9 3 3 Chave fusivel

E-29 3 3 Para-raios

E-45 1 1 Transformador de distribuig&o

F-10 2 - Cinta para poste circular

F-30 8 9 Parafuso de cabeca quadrada

F-31 4 - Parafuso de cabega abaulada

F-32 2 3 Parafuso rosca dupla

F-38 1 1 Pino curto paraisolador

F-47 6 6 Suporte L

-8 1 1 Isolador polimérico tipo pino

R-3 2 2 Cruzeta

F-45 2 | Sela de cruzeta
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/. ANEXO A - RELACAQO DE MATERIAIS

A relacdo de materiais para as redes de distribuicdo aéreas com
cabos cobertos em espacadores consta na Tabela A.

Tabela A - Relagdo de Materiais
Elemento | Referéncia Descrig8o Padronizada
1 Amortecedor de Vibragéo

2 Arruela Quadrada

3 Anel de Amarragao

4 Braco Antibalanco

5 Brago com Grampo de Suspenséo

6 Chapa de Estai

7 Cobertura de Conexao Tipo Cunha - Capa

8 Cobertura de Conex&o para Cabo Coberto - Manta
9 Cobertura de Conex&o para Cabo Coberto - Tubo
10 | Cobertura Protetora para Aterramento

(K Cobertura Protetora para Cabos Nus

12 Cobertura Protetora p/ Estribo, Conector e Conector

Derivacgéo de Linha Viva

Acessorios| A 18 | Cobertura Protetora para Terminal de Equipamentos
14 Espacador de Isoladores

15 Fita Isolante

17 | Grampo para Cerca

18 | Espagador Losanqular

19 Espacador Monofasico

20 | Espacador Vertical Trifasico

2 Porca Quadrada

22 | Grampo de Ancoragem

25 | Sapatilha

26 | Seccionador Pré-Formado

30 | Suporte para Transformador em Poste de Concreto Circular
3 Suporte para Transformador em Poste de Concreto Duplo T
32 | Suporte para Transformador em Poste de Madeira
Cabo de Ago

Cabo de Aluminio CA

Cabo de Aluminio com Alma de Ago CAA

Cabo Multiplexado de Aluminio

Cabo de Aluminio Coberto

Fio e Cabo Nu de Cobre

Fio e Cabo Isolado de Cobre (até 600 V)

Fio de Aluminio Coberto

Fio e Cabo Isolado de Aluminio

Cabo de Cobre Coberto

Cabos C
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Tabela A (Continuagéo)

Elemento Referéncia Descrigéo Padronizada
1 Base de 10 A para Relé Fotoelétrico
2 Base de 60 A para Relé Fotoelétrico
9 Chave-Fusivel
1 Seccionador Unipolar
12 | Chave Interruptora Blindada

i 20 |Lampada
Equipamentos | E 26 | Luminaria Fechada
29 | Para-Raios
3 Reator Externo com Base para Relé Fotoelétrico
32 | Reator Externo sem Base para Relé Fotoelétrico
39 | Relé Fotoelétrico Intercambiavel
45 | Transformador de Distribuigédo
1 Afastador de Armacé&o Secundaria
2 | Afastador para Isolador Tipo Pilar
3 Armacé&o Secundaria
4 Braco Afastador Horizontal
5 Brago de lluminacgédo Publica
6 |BragoTipoC
7 Brago Tipo L
9 Cantoneira Auxiliar para Brago Tipo C
10 [ Cinta para Poste Circular
11 | Cinta para Poste Duplo T
12 | Estribo para Brago Tipo L
18 | Gancho-0lhal
14 | Fixador para Perfil U
16 |Haste de Ancora
17 | Haste de Aterramento
Ferragens F 19 | Mao-Francesa Perfilada
20 |Mao-Francesa Plana
22 | Manilha-Sapatilha
25 | Olhal para Parafuso
26 | Manilha Torcida
30 [Parafuso de Cabeca Quadrada
31 |Parafuso de Cabeca Abaulada
32 | Parafuso de Rosca Dupla
33 | Parafuso para Madeira
34 | Parafuso Prisioneiro
35 | PerfilU
36 | Pino para Isolador
37 |Pino de Topo
38 | Pino Curto para Isolador
39 | Pino Universal para Isoladores
40 | Porca-0Olhal
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Tabela A1 (Continuagéo)
Elemento Referéncia Descrigdo Padronizada
45 | Sela para Cruzeta
46 | Suporte Afastador de Rede
47 | Suporte L
48 | Suporte Horizontal
49 |SuporteT
50 [Suporte TL
51 | Suporte de Topo para Isolador Tipo Pilar
Suporte Z
Isolador Tipo Castanha
Isolador Tipo Pino
Isolador Tipo Roldana
Isolador de Disco
Isolador Tipo Pilar
Isolador Tipo Bastéo
Isolador Composto Tipo Bastéo
Isolador Polimérico Tipo Pino
Alca Pré-Formada de Distribuicdo
Algca Pré-Formada de Estai
Alga Pré-Formada de Servigo
Fio Nu de Aluminio para Amarragéo
Fita de Aluminio
Fixador Pré-formado de Estai
10 Grampo de Ancoragem
13 Lago Pré-Formado de Roldana
14 Laco Pré-Formado de Topo
17 Lago Pré-Formado Lateral Duplo
1 Conector de Cruzamento
2 Conector de Parafuso Fendido
5 Conector Derivag&o de Compresséo
6
7

Ferragens F

o1
(6]

Isolador

(o FooR KON NONE VN T Ho ol RN K> K621 o NO NN NAOR B

Amarragdes M

Conector Derivacéo de Parafuso
Conector Derivagéo de Linha Viva
10 Conector Paralelo de Compresséo
Conexbes 0 1 Conector Paralelo de Parafuso

20 [ Emenda Pré-Formada Condutora
21 Emenda Pré-Formada Total

25 | Adaptador Estribo de Compresséo
26 | Adaptador Estribo de Parafuso

30 | Luva de Emenda

35 Protetor Pré-Formado
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Tabela A.2 (Continuagéo)

Elemento | Referéncia Descric8o Padronizada
Poste de Concreto Circular

Poste de Concreto Duplo T

Poste de Madeira

Cruzeta

Contraposte de Concreto Circular
Contraposte de Concreto Duplo T
Contraposte de Madeira

Placa de Concreto

Tora de Madeira

_

Poste P

Cruzeta R

Escora S

QOIOT|N[ND | NN
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